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Parametre 1 : Maksimum frekans.
Parametre 7 : Hizlanma siresi.
Parametre 8 : Durma siresi.

Parametre 79 : 2 ayarliyoruz. Calisma modu
secimi.

Parametre 125 : Potansiyometre icin maksimum
frekansin kag olacagi girilmeli.

Parametre C2 : Potansiyometre minimumdayken
motor frekansi
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